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های مسكونی جهت تأمین فشار آب موردنیاز، با ايجاد آلودگی صوتی و آزار استفاده از پمپ آب در ساختمان  :مقدمه 
کوستیک طراحی های آساکنین همراه است. لذا هدف مطالعه حاضر، کنترل آلودگی صوتی پمپ آب با استفاده از پرده
 باشد.شده در يک ساختمان مسكونی شهر قزوين می
 
 osIمتوسط تراز فشار صوت قبل و بعد از مداخله کنترلی در اطراف منبع صوت با استناد به استاندارد  :کارروش 
کتاوباند ) اندازه گیری شد. آنالیز فرکانس در پهنای يک اallessaC 054-lleCو با استفاده از تراز سنج صدا ( 2169
صورت گرفت. مشخصه های آکوستیكی پرده های آکوستیک(ضخامت، جنس و ابعاد) بر اساس افت  Aو در شبكه 
درجه  40تا  دما تنزل انتقال صدای مورد نیاز در فرکانس غالب تعیین شد. دبی حجمی هوای موردنیاز به منظور
با استفاده از قانون بقاء انرژی و جرم  ملكرد پمپ برای حفظ شرايط دمايی مطلوب ع در داخل محصورکننده سانتیگراد
 دمای داخل محفظه با دماسنج جیوه ای اندازه گیری گرديد.  شد. محاسبه
 
گیری شد. اندازه 90ABd و  69ABd به ترتیب متوسط تراز فشار صوت قبل و بعد از کنترل در اطراف پمپ :نتایج 
هرتز) جهت انطباق با استاندارد صدا در ساختمان های مسكونی  4440(میزان افت الحاقی مورد نیاز در فرکانس غالب 
دسی بل در نظر گرفته شد و براساس آن دانسیته سطحی مورد نیاز برای ساخت پرده های آکوستیک محاسبه شد.  90
میزان پیش بینی شده برای آن از طريق ) با90ABdمتوسط تراز فشار صوت اندازه گیری شده پس از کنترل (
درجه  40. دبی حجمی هوای مورد نیاز جهت حفظ دمای تفاوت معنی داری نداشت) 60ABd( اسبات رياضی مح
درجه سانتیگراد اندازه  38مترمكعب بر دقیقه محاسبه شد. دما در داخل محفظه  1/0سانتیگراد در داخل محفظه، 
 گیری شد. 
 
ستیک با هزينه و وزن کمتر، سرعت نصب و درزگیری های آکوکنترل آلودگی صوتی با استفاده از پرده :یریگجهینت
 در محصورسازی منابع صوتی در نظر گرفته شود. مناسب عنوان يكی از روش هایتواند بهبالاتر می
 
 آکوستیک، کنترل صدا  یهاآلودگی صوتی، پمپ آب، پرده :کلیدیکلمات  
 
 
 
 
 
 
